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1.  IN TRODUKTION  

Region Hovedstaden er i gang med at etablere et  beslutningsgrundlag for eta b-

lering af et nyt hospital i  Planlægningsområde Nord  på bar mark.  

 

Regionsrådet i Region Hovedstaden skal tage stilling  til en konkret placering af 

dette hospital, og har  derfor igangsat  en analyse af konkrete lokaliseringsm u-

ligheder.  

 

Da det nye hospital skal erstatte det eksisterende  hospital i Hillerød forventes 

det, at hospitalet placeres  tæt ved Hillerød.  

 

Rambøll har  rådgivet Region Hovedstad en i forbindelse med vurdering af ko n-

krete lokaliseringsmuligheder. Rådgivningen har bestå et i analyser og vurd e-

ringer af:  

 

a.  Planforhold  

b.  Miljø -  og landskabelige forhold  

c.  Infrastrukturforhold  

d.  Forsyningsforhold  
 
Punkterne a og b er  gr undlag for udpegning af mulige lokaliteter for et nyt ho s-
pital, mens punkterne c og d indeholder konsekvensvurderinger for hver af de 
mulige lokaliteter.  
 
Punkterne a og b er afrapporteret i to selvstændige notater:  

Metode for screening af planforhold og l okale forhold, april 2010  
Screening af planforhold og lokale forhold, april 2010  
 
Punkt c er afrapporteret i:  
Screening af infrastruktur, april 2010  
 
Punkt d er afrapporteret i:  
Screening af forsyning , april 2010  

 
Nærværende rapport indeholder hoved resulta terne af analyserne  samt en  
oversigt over investeringsbehovet i infrastruktur, forsyning mv. for hver af de 
udpegede lokaliteter.   
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2.  RESUME  

Region Hovedstaden skal inden den 1. juni 2010 udarbejde et projekt for det 

ny e Hillerød Hospital. Planen skal herefter sendes til Ekspertudvalget, der i n o-

vember 2010 indstiller til regeringen, hvordan midler fra Kvalitetsfonden til den 

ny hospitalsstruktur skal fordeles.   

 

I forbindelse med udarbejdelse af beslutningsgrundlag for etablering af et nyt 

hospital i Planlægningsområde Nord har Rambøll gennemført en screening af 

konkrete lokaliseringsmuligheder i et område omkring Hillerød.  

 

Et nyt hospital ved Hillerød forventes at være fuldt udbygget i løbet af en per i-

ode på 10 år. Ho spitalet forventes at skulle bruge 130.000 -250.000 m 2. Et 

byggeri af denne størrelse vil have et arealbehov på 30 -50 ha. for at sikre et 

tilstrækkeligt friareal, rekreative arealer og areal til parkering og interne veje.  

 

Der er gennemført en screening og vurdering af flg forhold:  
¶ Planforhold  

¶ Miljø -  og landskabelige forhold  

¶ Infrastruktur forhold  

¶ Forsyningsforhold  

Screeningen af plan, miljø -  og landskabelige forhold har dannet grundlag for 

udpegning af fire konkrete lokaliseringsmuligheder for et nyt hospita l ved Hill e-

rød. Mens vurderingerne af infrastruktur -  og forsyningsforholdene har dannet 

grundlag for at fastsætte de eventuelle økonomiske merudgifter, der kan kny t-

tes til de enkelte lokaliteter.  

 

Udpegningen af lokaliteterne er sket ud fra en simplificere t metode hvor en 

række plan -  og miljøtemaer er hhv. ôproblematiske konflikterô, ôßvrige konflik-

terô og ôuproblematiskô.  

 

Temaer, der udgßr ôproblematiske konflikterô: 

¶ Landskabskiler  

¶ Fredede områder,  

¶ Fredede fortidsminder,  

¶ Moser beskyttet af § 3 i Naturb eskyttelsesloven,  

¶ Visse søer  

¶ Områder med landskabelig værdi,  

¶ Biologiske interesseområder (Spredningskorridorer)  

¶ Natura 2000 områder samt  

¶ Transportkorridor  

 

Disse temaer er vurderet til at udgøre problematiske konflikter, idet der ikke 

kan afværges eller  kompenseres for konflikten, eller idet det anses for usan d-

synligt, at der kan dispenseres for udpegningen af de relevante myndigheder.  

 

Der er udpeget fire egnede lokaliteter, hvoraf de to er placeret tættest ved Hi l-

lerød by ï på henholdsvis Holmene og på  et areal mellem Overdrevsvejen og 

Hillerødbanen. De to øvrige lokaliteter er placeret tæt ved Transportkorridoren 

henholdsvis øst og vest for Hillerødbanen.  

 

De nordligste lokaliteter er betegnet hhv. Vest 1  og Vest 2 , mens de sydligste 

lokaliteter er bet egnet hhv. Øst 1  og Vest 3 , jf nedenstående kort.  
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Hospitalet forventes at skulle servicere optageområdets godt 300.000 borgere. 

Skadestuen og de øvrige akutfunktioner kræver at patienter kan transporteres 

hurtigt fra oplandet til hospitalet.  

 

Der skal  være høj tilgængelighed for udrykningskøretøjer, patienter, pårørende 

og personale fra vejnettet. En god kollektiv betjening af hospitalet er væsentlig 

af hensyn til både trafikafviklingen og rekruttering af arbejdskraft. En placering 

i cykelafstand fra b oligområder giver mulighed for at cyklen kan være et a t-

traktivt transportmiddel.  

 

Der er ved de fire udpegede lokaliteter foreslået trafikale net, der kan give en 

god betjening af såvel bilister, cyklister og kollektiv  trafikanter. De nødvendige 

investerin ger i infrastrukturen er estimeret ud fra erfaringstal for anlægspr o-

je kter.  

 

Hospitalet har et stort behov for forsyning i form af varme, vand og el. Deru d-

over har hospitalet et stort behov for at skaffe sig af spildevand, vand og a f-

fald. Hver af de fir e u dpegede lokaliteter er undersøgt  på forsyningsområdet for 

at vurdere, hvorvidt der kan knyttes særlige merudgifter til lokaliseringen i a n-

læg og drift på forsyningsområdet. Det er vurderet at der ikke kan identificeres 

særlige merudgifter indenfor køling, elektricitet og spildevand mellem de fire 

lokaliteter.  På områderne fjernvarme og vandforsyning er det forbundet med 

en mindre merudgift at bygge på Vest 3  og Øst 1 . 

 














































